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Kontrollerin vaihto
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Varmista, ettd SD-muisti
on paikallaan viela
asennuksen jalkeenkin
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Kayttdjannitteen
napaisuus on
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/N
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Kaksi lahtoporttia on
kontrollerin ylareunassa,
joten niiden johtoja voi
joutua jatkamaan.
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1/O-porttien OV -liittimet ovat

() kaikki samassa potentiaalissa,
ANT - joten niita voi vapaasti lisiti
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kontrollerissa.

irtoliittimilla kontrollerin viereen.
Nadin ei tarvitse yrittaa kytkea
useita 0-johtoja samaan liittimeen

Antennijohto, LAN-kaapeli ja Dongle kannattaa laittaa paikalleen
ennen muita kytkentoja, koska ne jddvat yleensa muiden johtojen taakse
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