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Asenna kiskot 1+2 ja 10

Oikaise 6mm N-johdot alustalle

Liitä JS-1 kiskolle 10
  KeVi 6

Liitä JS-1 kiskolle 1
  KeVi 6
  4 kpl Si 2,5

Liitä JS-2 kiskolle 2
  Si 6 (F18)

Asenna rungon maadoitus
  Kevi 6 + 6mm2 liitin
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Liitä JS-2 kiskolle 2 
  Mu
  Ru

Liitä JS-3 kiskolle 2
  Si
  Ru
  Pu
  Ha
  Or
  Vio

Liitä JS-6 kiskolle 1
  2xSi riviliittimille
  2xRu relekannalle
  2xMu relekannalle
  2xHa relekannalle
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K41A

K63

K/P K/P P
P P OHJ 1

K/PK/P K/P K/P K/P

K41B

OHJ 2

11 14 15 16 41 52 6112 13 17 6231 32 1851 63
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11 12 13 14 15 16 17 18

Asenna kiskot 8+9 ja 4
Oikaise 6mm L-johdot alustalle

Liitä syöttö; vas reuna
3 kpl mu 6

Liitä syöttö; F18
3 kpl mu 6

Liitä 2-johdot kiskolle 4
  3 kp Mu 6 (F18)

Liitä 1-johdot kiskolle 9
  4 kpl Si 2.5

Liitä 2-johdot kiskolle 9
  3 kpl Mu 6 (F18)
  1 kpl Si 6

Liitä 3-johdot kiskolle 4
  Mu (F11.2)
  Ru (F11.1)

Liitä 3-johdot kiskolle 8
  Si
  Ru
  Ha
  Pu
  Or
  Vio
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Liitä johdot 4 kiskolle 4 ja 8

F11.3
Va 1.5mm2 750

F12: 
Mu 2.5mm2  650
Ru 2.5mm2. 650
Ha 2.5mm2 650

F13:
Mu 2.5mm2  650
Ru 2.5mm2. 650
Va 2.5mm2 650

F14: 
Mu 2.5mm2  650
Vio 1.5mm2. 650
Or 1.5mm2 650

Liitä johdot 5 kiskolle 4 ja 9

F15:
RU 1.5mm2  850
MU 1.5mm2. 850
HA 1.5mm2 850

F16:
RU 1.5mm2  850
MU 1.5mm2. 850
VA 1.5mm2 850

F17: 
Mu 2.5mm2 900
Ru 2.5mm2 900
Ha 2.5mm2 900
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Liitä N20 nikaleeseen

Käännä N-johdot
N30 ja N40 
kiskoa 9 kohti

Asenna kisko 5 ruuveilla

Mittaa vaihejärjestys ja
liitä 6mm L-johdot VVSK:iin
 9 kpl 
Liitä 6mm N-johdot VVSK:iin
 3 kpl

Liitä Johdot 5 (F21…23)
  2xRu 1.0mm
  2xMu 1.0mm
  2xHa 1.0mm

N30 N40

N20

Johdot 5
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Liitä johdot (F31,F32)
kiskolle 9
  RU 1.5mm
  MU 1.5mm
  HA 1.5mm
  Si 1.5mm

  RU 1.5mm
  MU 1.5mm
  VA 1.5mm
  Si 1.5mm

Liitä JS 7  kiskolle 5 ja 8
  Mu 2.5mm
  Ru 2.5mm
  Ha 2.5mm

4187

4187

K12 K13 K14 K61 K62K51 K52

K41A

K63

K/P K/P P
P P OHJ 1

K/PK/P K/P K/P K/P

K41B

OHJ 2

11 14 15 16 41 52 6112 13 17 6231 32 1851 63

JS 7

Liitä N40 -johto kiskolle 9
  Si 2.5mm
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Käännä N50 ja N60
nollajohdot kohti
9-kiskoa

Asenna kisko 6 ruuveilla

Liitä N50/N60 -johdot
kiskolle 9

Liitä johdot

F51: 
Ru 2.5 mm2
Mu 2.5 mm2
Ha 2.5 mm2
F52: 
Ru 2.5 mm2
Mu 2.5 mm2
Va 2.5 mm2

F61: 
RU 1.5 mm2 
MU 1.5 mm2
HA 1.5 mm2
F62: 
RU 1.5 mm2 
MU 1.5 mm2
VA 1.5 mm2
F63: 
Ru 2.5 mm2 
Mu 2.5 mm2
Ha 2.5 mm2
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47264719

51 61 6252 63
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	Työvaihe 7 update 210504
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