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60 Optinen palovaroitin /
59+60 Kytkentäohje
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Optiset ilmaisimet on valmiiksi asetettu NO-toimintaan eli ilmaisinta ei tarvitse avata.
Hälytyskärjet ilmaisinketjussa kytketään rinnakkain. Päätevastusta ei tarvita.

Alla olevissa kytkentäkyvissa johtimien värit ovat esimerkkejä.

Optiset ilmaisimet voi saada käyttöjännitteensä akkuvaremennetusta teholähteestä tai
myös IHC/ELS-transistorilähdöstä, jolloin niille voi järjestää takkakytkintoiminnon samalla  
tavalla kuin ESMI-ilmaisimille. Tässä tapauksessa hälyttävä ilmaisin hiljenee kuitatessa.
Muussa tapauksessa ilmaisimen autoreset toimii, kun savu on poistunut.

Jos samassa ilmaisinketjussa on sekä optisia että lämpöilmaisimia, on käyttöjännite
oltava 12Vdc ja silloin sitä ei voi ottaa suoraan IHC/ELS-lähdöstä. Väliin tarvitaan apurele.
Lämpöilmaisin vaatii resetointiin käyttöjännitteen katkaisun.
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IHC/ELS-keskukseen


