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60 Optinen palovaroitin /
59+60 Kytkentäohje

Paloilmaisimien kytkentä
Siemens LOGO -keskukseen
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OPTINEN PALOVAROITIN (ID60)

LÄMPÖEROILMAISIN (ID59)
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Optiset ilmaisimet on valmiiksi asetettu NO-toimintaan eli ilmaisinta ei tarvitse avata.
Hälytyskärjet ilmaisinketjussa kytketään rinnakkain. Päätevastusta ei tarvita.

Alla olevissa kytkentäkuvissa johtimien värit ovat esimerkkejä.

Jos samassa ilmaisinketjussa on sekä optisia että lämpöilmaisimia, on käyttöjännite
oltava 12Vdc.
Lämpöilmaisin vaatii resetointiin käyttöjännitteen katkaisun.
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Käyttöjännite 12…28V


